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Netz @ USV USV - optional

Standardkabelplan Maximalumfang
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Achtung: Yz Hinweis:
Dieser Kabelplan dient der vereinfachten symbolischen 1 7/ - Positionierung der Ansteuer- & Bedienelemente muss
Darstellung. Anschliisse entnehmen Sie bitte unseren i P 4 bauseits festgelegt werden.
Anschlussplanen. Die Verlegung der Kabel entnehmen Sie - gestrichelte Positionen werden auf der Gegenseite
bitte den VDE Richtlinien. positioniert
alle Maflangaben sind in mm
Auftragqgeber TSA160NT - F (drck.) DIN rechts
Ansprechpartner Kd-Nr Innendienst @
0bjekf Angebof ‘POSNF ‘ AuBendienst
Objektanschriff Batum ‘160&.2013 Version
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007 Release 1.0

Legende Maximalumfang

, Mat.-Num. 131209 [ 1 Mat-Num. 124087 E=H Mat.-Num. 99851 Mat.-Num. 131213
@ NYM-J 3x15 mm @ 1x Vx 'y 1x
WTH-1, FUNKHANDSENDER GC 302 R, GEZE WRM-24, FUNKEMPFANGSMODUL
1-KANAL RADARBEWEGUNGSMELDER, RAUCHSCHALTERZENTRALE
@ I-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm? SCHWARZ RSZ6 SILBERF.
@ Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht oder
LiYY 6x0,25mm bei verdecktem KU
Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht;
Kabel Lieferumfang GEZE, max. 3 m ZIE::'_NU"I' 114078 O :Iit.—Num. 120881 Mat.-Num. RSK bauseits
. 1x
@ Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen m FLACHENTASTER, AP, WEISS AS500 NOT-AUS-Schalter, UP bauseits
@ Leerrohr 4 10 mm mit Zugdraht;
I-Y(ST)Y 2x0,6 mm
9 Mat.-Num. 54240 USV Mat.-Num. 108567 E Mat.-Num. TOE bauseits
1x . 1x Hinweis: 1x
SCT221, SCHLUSSELTASTER, UP, USV - Anlage 1000 VA 2LVA00%  baseits
0. PROFILZ. Einschaltdauer
Hinweise
Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen
weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.
Mat.-Num. bauseiti 1 Fd Mat.-Num. 118417
Die Leitungsverlegung, Anschlufl und Inbetriebnahme darf nur 1x g 1x Mat.-Num. 116266
durch autorisierte elektro Fachkrafte ausgefiihrt werden. bavcer AS500 1x
auseits AS500 UNTERBRECHERTASTER
Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten ibernimmt GEZE MECH PROGRAMMSCHALTER UTA, UP
keine Gewdhr- und Serviceleistungen. MPS-D, UP
- Kabel fiir Schiebeantrieb mind. 4000 mm,
- fiir Drehtirantrieb 2000 mm und
- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen
ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen
alle Mafiangaben sind in mm
Auftraggeber TSA160NT - F (drck.) BIN rechts
Ansprechpartner Kd-Nr Innendienst @
Ob jekt Angebot [Poshr. | AuBendienst
Objektanschriff Baftum ‘16,0&,2013 Version
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Direktbefestigung Befestigung mit Montageplatte

direct fixing 121 . fixing with mounting plate
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bei Fligelbreiten bis 1400mm: im Abstand 200mm weitere Bohrungen setzen T L T ~ | -—
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Direkibefestigung und GC335 S | N4 |
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direct fitting and GC335
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B3 920, verdeckte Kabelzufihrun ¢ ¢ — i !
%20, concealed cable nput Achsverlangerung — : |
AV axle extension D= M= L ! N
& & PS Befestigungslochbild ¢8 V= X- R - N
fitting patftern @8 <
ohne / without 4 o
Befestigungslochbild 06 24mm 28mm | X+23mm | X+10mm S — N
fitting pattern 6
o 30mm 34mm i
> o Defesfigungslochbid 5 45mm Zomm — ; Q
5 I @ fitting pattern #5 = L
B i -
I Einnietmutter, Dibel oder gleichwertiges Befestigungsmaterial verwenden l | |
335 Use clinch nut, anchor or equivalent mounting material ==
14 1 200 ‘ Mafe imCJsind abhtingig vom Tiirfalz und miissen im Einzelfall geprift werden =< —
| Dimensions in (] depend an door rebate and have fo be checked in each individual case Achsverlangerung 45mm §
400 axle exfension 45mm -
bei Fliigelbreiten bis 1400mm: im Abstand 200mm weitere Bohrungen setzen 690 ‘ -
for door leaves up fo 1400mm: sef additional drill holes at intervals of 200mm O
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Befestigung mit Montageplatte und GC335 J@ - 3
fitting with mounting plate and GC335 %
650
2l car 4875 max.350
Eig 5 325
fisee 20 1625 |
BgiGeef #20, verdeckte Kabelzufihrung
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= < o Normen und _gesetzliche Varschriften: -
] 5 = - Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mufi eine S\cherhensnnulyse (Gefahrenanalyse) fur die Tiranloge
i =l durchgefihrt werden. Nahere Informationen dazu auf www.geze.de 1% L=FB-28
B - | - Monfage- und Serviceanleitung sowie die Ghrigen Pruduktuntermgen TSA160ONT (F) sind zu beachten.
é o Fir die Bundesrepublik Deutschland git zusatzlich:
F b o0 21 44 - ASR A17, Richilinen fur krafibefdiigle Fenster, Turen und Tare Flugelbreite FB / leaf width FB
5 £ \?\ - gesetzliche Bestimmungen und weiterfihrende Normen min. 690 / max. 1400
g2 Fur andere Lander sind die jeweils geltenden Varschriften einzuhalten. - -
~E Anwendungsrichilinien:
3 335 - Die Anwendungsvorschriften der Tlrhersteller sind einzuhalten.
I - Sichere Befestigung vorsehen
o M ‘ Standards ond leaal o GEZE GmbH|Penemung / designation
£ gal regulations. _@EZE . . .
i [75] 200 Z'In accordance fo EU Machine Directive 2006/42/EC, a safely analysis (danger analysis) must be accomplished. o8 | TSA160NT(F), driickend mit Gesfgnge
i 400 For further informations see www.geze.de German;
3 YTT——— P — , - ggenggénrgetdmd service insiructions as well os the other product documents TSA160NT (F) must vertraulich / confidentiall rTSAWéONT(F), DUSWHQ with WWKGQE
s ei Fliigelbreiten bis mm: im Abstan mm weitere Bohrungen setzen - Blatl 7 w
for door leaves up fo 1400mm: set additional ril holes ot infervals of 200mm For the Federal Republic of Germany, in particular: X Datun / date | Name / nane [3571,7¥oP 4 /4 [Haterialhr.
ki ‘ - ASR A17 “Guidelines for power-operated windaws, doars and gates 02 | 1M [iba4 | --  [erstelt / drown| 25NN tbad  ivamsras
g5 — - further legal requiations and standards 01 | 50708 [ibaé | - [gepr. / checked 291N [V i
250 Guidelines for application: SaTe
g?é - FAH u[ﬂphcuhun m?mtdr‘v?lﬂ of the door manufacturer must be followed. 00 | 260707 |tbmi6 - Ersatz fuurr prache DU”QUGDE Zeichnungs-Nr. / document-no.
P - Fix all components fightly E0 | 007 [bme] -
L858 EMPB - Erstmusterprufbericht /First sample test report[5vs amin o | fae | et ol o7, Sorch = @ 70423-ED01




